














































































大分市長　　足立　信也

大分県大分市高城南町11番7号
TEL 097-552-8366   FAX 097-504-3588

石綿障害予防規則　第３条第５項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

発行年月日

2025年6月4日

一般財団法人 西日本産業衛生会　環境測定センター　大分事業部

作業環境測定機関  登録番号 44-2

様



保存４０年

実施した分析方法：厚生労働省「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル第2版」

④　登 録 番 号（作業環境測定機関） ４４－２

⑤　連 絡 担 当 者 岡　光一(特定建築物石綿含有建材調査者 H2708003)

2025年6月4日
25111111-18592～
25111111-18606

報告書（証明書）番号

石綿障害予防規則　第３条第５項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

　貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

大分市長　　足立　信也

記

③　所 在 地
〒870-0155
大分県大分市高城南町11番7号

TEL：097-552-8366 FAX：097-504-3588

定量分析方法１（X線回折分析法）：アスベスト分析マニュアル第5章
（JIS A 1481-3またはJIS A 1481-5 に基づくⅩ線回折分析法による定量分析方法）

定性分析方法２（X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法）：アスベスト分析マニュアル第4章
（JIS A 1481-2 に基づくⅩ線回折分析法、位相差分散顕微鏡法を併用した定性分析方法）

労働保険番号 40-1-07-002425-000

代表理事　　野田　誠吾

１．分析を実施した石綿分析機関

①　名　　称 ②  代表者氏名  

様

３．物件名称

⑦　物 件 名 称 旧明野幼稚園アスベスト調査業務業務

２．分析を実施した年月日

2025年5月27日 ～ 2025年6月4日⑥　分 析 実 施 日

分析調査を実施
した者

氏名 河野　智美

講習実施機関の名称 (一社)日本繊維状物質研究協会

印一般財団法人 西日本産業衛生会
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４．分析実施者　一覧（一般財団法人 西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部）

無

無無

無

別添
25111111-

18601
-

別添
25111111-

18597

別添
25111111-

18598

10

-

別添
25111111-

18599

別添
25111111-

18600

-

-

Chr

8.3

--

Chr

・

有

有

有

・

有

・ 無

有-

-

-

-

-

Chr有

無

・ 無

・ 無

注1)　Ｘ線回折分析法はJIS A 1481-2、-3 によるＸ線回折装置の条件に基づくＸ線定性分析法のこと。
　　　分散染色法は、JIS A 1481-2による位相差・分散顕微鏡の仕様に基づく分散染色法のこと。
注2)　種類の項には、次の記号で記載している。
　　　Chr：クリソタイル　Amo：アモサイト　Cro：クロシドライト
　　　Tre/Act：トレモライト/アクチノライト　Ant：アンソフィライト

・

Chr 有

・Chr

・

Chr有

旧明野幼稚園
職員室　壁　クロス1

無

無有

有 ・

無

無 無

有

有 有

有

-

Chr

有

無-

・

・
旧明野幼稚園
軒天　石綿セメント板

・ 無

無

- ・

・

有
旧明野幼稚園　軒天
有孔石綿セメント板

・

・

・Chr有

旧明野幼稚園　テラス
床　ノンスリップ長尺
シート

Chr ・

無

・9

7

有 ・

有

無

有

・ 無

・

無

有 ・

無

無

無

旧明野幼稚園　ホール、
ステージ　壁　廻り縁
クロス2

10

有

5

6

8
旧明野幼稚園　鳥小屋
屋根下　石綿セメント板

2

1 -

有 ・

・

旧明野幼稚園　倉庫1
外壁　リシン吹付

-

旧明野幼稚園　便所1、
遊具庫1、便所2　天井
石綿ｾﾒﾝﾄ板VP塗り

有

・3

旧明野幼稚園
外壁　スキン吹付

有

旧明野幼稚園
門(外塀)　吹付タイル

4

無

※1;令和２年厚生労働省告示第277号の第１条第２号に規定する分析調査者と｢同等以上の知識及び技能を有すると認められる者｣

⑪ 採取箇所
　（採取部位）

石綿の
有無

５．分析結果

試
料
№

Ｘ線回折分析法

⑫ 定性分析結果

石綿の
種類

項目

石綿の
種類

石綿の
種類

分散染色法

石綿の
有無

⑧ JIS A 1481-1 :2016
　（偏光顕微鏡法）

⑨ JIS A 1481-2 :2016
　（Ⅹ線回折分析法）
　（分散染色法）
⑩ JIS A 1481-3 :2014
　（Ⅹ線回折分析法）

別添データ
№石綿

含有率
（％）

⑭ 定量
分析結果

⑬ 石綿含有
   判定結果

石綿の
有無

氏名
分析調査者資格取得状況

（石綿障害予防規則第3条6項）

民間機関による技能評価の取

得状況※1

河野　智美

- 無

・ 無

・ -有

・

・有無 無

有

別添
25111111-

18595

別添
25111111-

18596

-

-

11

3.5

別添
25111111-

18593

別添
25111111-

18592
-

無有 - 有

別添
25111111-

18594

無

-

Chr

ChrChr

-

河野　光雄
日本繊維状物質研究協会

第20230301-実X性量 01-06号
日本繊維状物質研究協会
第20230630-1DE-61号

日本繊維状物質研究協会
第20230712-実偏性 9-02号

―

河野　光雄 ―
日本繊維状物質研究協会

第20230630-1D-61号

河野　智美
日本繊維状物質研究協会

第20240826-実位性 13-05号
日本作業環境測定協会

認定№2411Ａ0111号Ａランク

松岡　万里香 ―
日本作業環境測定協会

認定№2411Ａ0112号Ａランク
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４．分析実施者　

注1)　Ｘ線回折分析法はJIS A 1481-2、-3 によるＸ線回折装置の条件に基づくＸ線定性分析法のこと。
　　　分散染色法は、JIS A 1481-2による位相差・分散顕微鏡の仕様に基づく分散染色法のこと。
注2)　種類の項には、次の記号で記載している。
　　　Chr：クリソタイル　Amo：アモサイト　Cro：クロシドライト
　　　Tre/Act：トレモライト/アクチノライト　Ant：アンソフィライト

20

19

18

17

16 以下余白

有 ・ 無

無有 ・ 無 - - -
別添

25111111-
18605

15
旧明野幼稚園
サッシ廻り、外壁目地
コーキング

有 ・ 無 -

有 ・ 無 - 有 ・

無 - -
別添

25111111-
18606

- 有 ・

14
旧明野幼稚園
倉庫2　内部壁　クロス
6+岩綿吸音板

有 ・ 無

0.39
別添

25111111-
18603

13
旧明野幼稚園　保健室
壁　クロス5

有 ・ 無 -

有 ・ 無 Chr 有 ・

無 - -
別添

25111111-
18604

- 有 ・

無 - -
別添

25111111-
18602

12
旧明野幼稚園　園長室
壁　クロス4

有 ・ 無 Chr

有 ・ 無 - 有 ・11
旧明野幼稚園　保育室
1・2・3　壁　クロス3

有 ・ 無 -

無 Chr

※1;令和２年厚生労働省告示第277号の第１条第２号に規定する分析調査者と｢同等以上の知識及び技能を有すると認められる者｣

５．分析結果

試
料
№

⑪ 採取箇所
　（採取部位）

⑫ 定性分析結果
⑬ 石綿含有
   判定結果

⑭ 定量
分析結果

別添データ
№

Ｘ線回折分析法 分散染色法

石綿の
有無

石綿の
種類

石綿
含有率
（％）石綿の

有無
石綿の
種類

石綿の
有無

石綿の
種類

⑨ JIS A 1481-2 :2016
　（Ⅹ線回折分析法）
　（分散染色法）
⑩ JIS A 1481-3 :2014
　（Ⅹ線回折分析法）

項目

⑧ JIS A 1481-1 :2016
　（偏光顕微鏡法）

氏名
分析調査者資格取得状況

（石綿障害予防規則第3条6項）

民間機関による技能評価の取

得状況※1

河野　智美
日本繊維状物質研究協会 第
20230712-実偏性 9-02号

―

河野　光雄 ―
日本繊維状物質研究協会

第20230630-1D-61号

河野　智美
日本繊維状物質研究協会 第
20240826-実位性 13-05号

日本作業環境測定協会
認定№2411Ａ0111号Ａランク

松岡　万里香 ―
日本作業環境測定協会

認定№2411Ａ0112号Ａランク

河野　光雄
日本繊維状物質研究協会 第
20230301-実X性量 01-06号

日本繊維状物質研究協会
第20230630-1DE-61号
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⑮ 実施した石綿分析手順
(破線を実線で示すこと)

試料の採取・運搬・保管

試料の前処理（研削、加熱、粉砕）

一次分析試料の調製

位相差・分散顕微鏡
による定性分析

X線回折分析法
による定性分析

判定基準により
アスベスト含有の有無の判定

アスベスト含有 アスベスト含有せず

含有率が５％未満である
ことが予想される場合

含有率が５％を超える
ことが予想される場合

二次分析試料の調製基底標準吸収補正法を用いた
Ｘ線回折分析法による定量分析実施

アスベスト含有率算出

残渣率が0.15未満の場合

基底標準吸収補正法を用いた
Ｘ線回折分析法による定量分析実施

アスベスト含有率算出

残渣率が0.15を超える場合

三次分析試料の調製

二次分析試料から必要量採取

基底標準吸収補正法を用いた
Ｘ線回折分析法による定量分析実施

アスベスト含有率算出

吹付けバーミキュライト用
の結果報告書

バーミキュライトの回折
線ピークが認められる

塩化カリウム処理

X線回折分析法
による定性分析

湿式乾式
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⑮ 実施した石綿分析手順
(破線を実線で示すこと)

試料の採取・運搬・保管

試料の前処理（研削、加熱、粉砕）

一次分析試料の調製

位相差・分散顕微鏡
による定性分析

X線回折分析法
による定性分析

判定基準により
アスベスト含有の有無の判定

アスベスト含有 アスベスト含有せず

含有率が５％未満である
ことが予想される場合

5.2 含有率が５％を超える
ことが予想される場合

二次分析試料の調製基底標準吸収補正法
を用いたＸ線回折分析法に

よる定量分析実施

アスベスト含有率算出

残渣率が0.15未満の場合

基底標準吸収補正法を用いた
Ｘ線回折分析法による定量分析実施

アスベスト含有率算出

残渣率が0.15を超える場合

三次分析試料の調製

二次分析試料から必要量採取

基底標準吸収補正法を用いた
Ｘ線回折分析法による定量分析実施

アスベスト含有率算出

吹付けバーミキュライト用
の結果報告書

バーミキュライトの回折
線ピークが認められる

塩化カリウム処理

X線回折分析法
による定性分析

湿式乾式

含有率が５％を超える
ことが予想される場合
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１．試料採取履歴

２．一次分析試料の作製方法
試料粉砕方法

※一次分析試料の加熱処理を実施した場合

⑯ 採取年月日

⑰ 建材名称

⑱ 建物、配管設備、機器等
　 の名称及び用途

2025/5/14・5/19・5/21

スキン吹付

旧明野幼稚園

⑲ 施工年及び建築物への
　 施工などを採用した年

⑳ 建物などの採取部位及び場所

      及び型式

－用途

採取部位

形状又は材質

試料の大きさ
 （形状又は材質、試料の大きさ）

－

不定形体

粉砕器の名称

粉砕器のメーカー・型式 ㈱ﾚｯﾁｪ 製　MM301

場所

分析機器のメーカー・型式

プログラム電気炉

日陶科学㈱　NHK-120H-2

425 mm

電気炉

温度 (℃)

加熱時間 (min）

電気炉

－

－

－

低温灰化装置

酸素流量 (ml/min）

出力 (W）

灰化時間 (min）

450

60

分析機器の名称

4.171 3.827 0.918

　 秤量値(g)    秤量値(g)

別添データ №

1箇所25㎠程度(別々に3箇所から)

一般財団法人　西日本産業衛生会　環境測定センタ―　大分事業部
清末　健太［一般建築物石綿含有建材調査者］
垣田　星真［石綿作業主任者］

ミキサーミル式粉砕機

－

外壁

名称

25111111-18592

1



３．定性分析方法
3.1　Ｘ線回折分析法による定性分析
3.1.1　Ｘ線回折装置による定性分析の条件

3.1.2　Ｘ線回折分析法による定性分析結果

β線の除去)

－(半導体検出器)

5～70、9.5～13.7

アンソフィライト

クリソタイル

アモサイト

クロシドライト

8、1

トレモライト／アクチノライト

無

無

無

無

無

別添データ №

0.25

－

型式

45

40

モノクロメータ

－

－

25111111-18592

設定項目等 測定条件等

銅(Cu)

ｽﾍﾟｸﾄﾘｽ㈱ ﾊﾟﾅﾘﾃｨｶﾙ 製

Ｘ線回折装置　Empyrean

メーカー

2



3.1.3　Ｘ線回折装置による定性分析　回折線プロファイル(45)
定性分析

※二次分析試料(加熱、ぎ酸処理後)を使用

定量分析*

｢ピークの記号｣

Chr：クリソタイル　Amo：アモサイト　Cro：クロシドライト　Tre/Act：トレモライト/アクチノライト

Ant:アンソフィライト　Ca:カルサイト　Q：石英　Tr:トリジマイト　Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト　Hb：ハイドロバイオタイト　Br：ブルーサイト　Se：セピオライト

Cl:クロライト　Mc:マイカ(イライト)　Fl:長石  Ta:タルク  Tef:テフロン  Un:未同定ピーク

｢注意事項｣

 (2θ)5°～70°のX線回折プロファイルを添付

* 微量な石綿の含有の有無を確認するために定量分析を実施した結果、石綿の回折ピークは確認されず。

定量下限値(ｸﾘｿﾀｲﾙ0.0091%,ｱﾓｻｲﾄ0.0039%,ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ0.0032%,ﾄﾚﾓﾗｲﾄ/ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ0.0043%,ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ0.0072%)

別添データ № 25111111-18592

0

20000

40000

60000

80000
Counts

Position [°2Theta] (銅 (Cu))

10 11 12 13

 18592-3
 18592-2
 18592-1
 ﾄﾚﾓﾗｲﾄ(Tre/Act)標準 0.5mg
 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ(Ant)標準 0.7mg
 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ(Cro)標準 0.5mg
 ｱﾓｻｲﾄ(Amo)標準 0.3mg
 ｸﾘｿﾀｲﾙ(Chr)標準 0.5mg

Position [°2Theta] (銅 (Cu))

10 20 30 40 50 60

Counts

0

5000

10000
 5-70  18592-1

 01-074-4143; Mullite, syn; Al4.44 Si1.56 O9.78

 01-070-7344; Quartz; Si O2

 00-061-1414; ( C2 F4 )n

 01-079-6029; Rutile, syn; Ti O2

 01-089-0688; Magnetite, syn; Fe3 O4

 01-074-9378; Cristobalite, syn; Si O2

Un

3



3.2　位相差・分散顕微鏡法による定性分析
3.2.1　位相差・分散顕微鏡の型式

3.2.2　浸液について

3.2.3　分析室の温度

3.2.4　分析結果記入欄

繊維数

分析対象試料に関して、設計図書や試料採取時に記録、国
土交通省の建材製品等のデータ、X線回折分析法による定
性分析の結果のいずれからも情報が得られないため、石綿
6種類の存在を確認できる6種類の浸液を選択した。

25111111-18592別添データ №

参照

12V100Wロングライフハロゲンランプ

ユニバーサルコンデンサ(ドライ)

設計図書(施工記録、維持保全記録等)により建築物/工作物の種
類が判別している場合

X線回折分析法による定性分析結果で判断した

(クリソタイル) 別添写真-1

株式会社　ニコンメーカー

( )

型式 ECLIPSE　80i

カーギルオイル

その他

40X/0.75 Ph2 D型式

○

型式

型式

1.550 1.680 1.690 1.618 1.620 1.626

1.550

1000

1000

0

25

　屈折率ｎD
25℃ ＝

25111111-18592・石綿名称

試料
No. （個数）

2

0

合計

0

0

0

1

248 3000

3 81 1000

0

0

0

81

86

4(1)



合計 － － － －

3 － －

・石綿名称

－

2 － － － －

1 －

－

－

－

－

－

　屈折率ｎD
25℃ ＝

試料
No. （個数）

繊維数

合計 － － －

－

3 － － －

－

2 － － － －

1 － －

－

0

0

　屈折率ｎD
25℃ ＝

試料
No. （個数）

繊維数

・石綿名称

合計 250 3000 0

0

3 82 1000 0

0

2 83 1000 0 0

1 85 1000

25111111-18592

0

0

参照

　屈折率ｎD
25℃ ＝ 1.620

試料
No. （個数）

繊維数

・石綿名称

合計 248 3000 0

3 82 1000 0

(トレモライト,アクチノライト,アンソフィライト) 別添写真-2

試料
No. （個数）

繊維数

0

0

1 84 1000 0

2 82 1000 0

25111111-18592別添データ №

25111111-18592・石綿名称

　屈折率ｎD
25℃ ＝

別添写真-1(アモサイト,クロシドライト) 参照

1.680

4(2)



3.2.5　位相差・分散顕微鏡法による定性分析結果

４．Ｘ線回折分析法及び位相差・分散顕微鏡法の定性分析結果に基づく判定結果

－ － － －

－ － －

無

無

無

別添データ №

無

石綿含有の有無
石綿の有無

無

無

25111111-18592

無

無

無

無0

クリソタイル

無

アモサイト 0

無

無

トレモライト

無

無

無

回折線ピーク
の有無

無

0

アクチノライト

0

無

アモサイト

クロシドライト

クリソタイル 無

0 無

無

クロシドライト

アンソフィライト

0

偏光板⊥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が直交した場合を示す。

偏光板∥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が平行になった場合を示す。

※Ｘ線回折分析法による定性分析(有)で、分散染色法(無)の場合で、石綿含有(無)と判定した場合の
　確認方法

屈折率 分散色

－

－

－ －

－ － － －

－

－

3000粒子中の
アスペクト比3以上の繊維数

石綿の種類

アンソフィライト

分散染色法Ｘ線回折分析法

トレモライト 無

アクチノライト 無

無

偏光板⊥方向 偏光板∥方向

－－ －

5



クリソタイル標準試料（JAWE111） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.550，赤紫(一部青)色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.550]

アモサイト標準試料（JAWE211） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.680，桃色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.680]

クロシドライト標準試料（JAWE311） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.690，桃色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.690]

別添写真-1

no picture

25111111-18592

6(1)



アンソフィライト標準試料（JAWE411） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.618，赤紫色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.618]

トレモライト標準試料（JAWE511） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.620，赤紫色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.620]

アクチノライト標準試料 分析試料

[屈折率ｎD25℃：1.626，赤紫色～桃色の分散色] [屈折率ｎD25℃：1.626]

別添写真-2 25111111-18592

6(2)



25111111-18592

旧明野幼稚園
外壁　スキン吹付③

no picture

試料採取時写真

余　白

旧明野幼稚園
外壁　スキン吹付①

参考資料№

旧明野幼稚園
外壁　スキン吹付②

7



１．試料採取履歴

２．一次分析試料の作製方法
試料粉砕方法

※一次分析試料の加熱処理を実施した場合

別添データ №

1箇所25㎠程度(別々に3箇所から)

一般財団法人　西日本産業衛生会　環境測定センタ―　大分事業部
清末　健太［一般建築物石綿含有建材調査者］
垣田　星真［石綿作業主任者］

ミキサーミル式粉砕機

－

外壁

名称

25111111-18593

4.957 4.324 0.872

　 秤量値(g)    秤量値(g)

電気炉

温度 (℃)

加熱時間 (min）

電気炉

－

－

－

低温灰化装置

酸素流量 (ml/min）

出力 (W）

灰化時間 (min）

450

60

分析機器の名称

分析機器のメーカー・型式

プログラム電気炉

日陶科学㈱　NHK-120H-2

425 mm

⑲ 施工年及び建築物への
　 施工などを採用した年

⑳ 建物などの採取部位及び場所

      及び型式

－用途

採取部位

形状又は材質

試料の大きさ
 （形状又は材質、試料の大きさ）

倉庫1

不定形体

粉砕器の名称

粉砕器のメーカー・型式 ㈱ﾚｯﾁｪ 製　MM301

場所

⑯ 採取年月日

⑰ 建材名称

⑱ 建物、配管設備、機器等
　 の名称及び用途

2025/5/14・5/19・5/21

リシン吹付

旧明野幼稚園

1



３．定性分析方法
3.1　Ｘ線回折分析法による定性分析
3.1.1　Ｘ線回折装置による定性分析の条件

3.1.2　Ｘ線回折分析法による定性分析結果

設定項目等 測定条件等

銅(Cu)

ｽﾍﾟｸﾄﾘｽ㈱ ﾊﾟﾅﾘﾃｨｶﾙ 製

Ｘ線回折装置　Empyrean

メーカー

別添データ №

0.25

－

型式

45

40

モノクロメータ

－

－

25111111-18593

アンソフィライト

クリソタイル

アモサイト

クロシドライト

8、1

トレモライト／アクチノライト

無

無

無

無

無

β線の除去)

－(半導体検出器)

5～70、9.5～13.7

2



3.1.3　Ｘ線回折装置による定性分析　回折線プロファイル(45)
定性分析

※二次分析試料(加熱、ぎ酸処理後)を使用

定量分析*

｢ピークの記号｣

Chr：クリソタイル　Amo：アモサイト　Cro：クロシドライト　Tre/Act：トレモライト/アクチノライト

Ant:アンソフィライト　Ca:カルサイト　Q：石英　Tr:トリジマイト　Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト　Hb：ハイドロバイオタイト　Br：ブルーサイト　Se：セピオライト

Cl:クロライト　Mc:マイカ(イライト)　Fl:長石  Ta:タルク  Tef:テフロン  Un:未同定ピーク

｢注意事項｣

 (2θ)5°～70°のX線回折プロファイルを添付

* 微量な石綿の含有の有無を確認するために定量分析を実施した結果、石綿の回折ピークは確認されず。

定量下限値(ｸﾘｿﾀｲﾙ0.0091%,ｱﾓｻｲﾄ0.0039%,ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ0.0032%,ﾄﾚﾓﾗｲﾄ/ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ0.0043%,ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ0.0072%)

別添データ № 25111111-18593

0

20000

40000

60000

80000
Counts

Position [°2Theta] (銅 (Cu))

10 11 12 13

 18593-3
 18593-2
 18593-1
 ﾄﾚﾓﾗｲﾄ(Tre/Act)標準 0.5mg
 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ(Ant)標準 0.7mg
 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ(Cro)標準 0.5mg
 ｱﾓｻｲﾄ(Amo)標準 0.3mg
 ｸﾘｿﾀｲﾙ(Chr)標準 0.5mg

UnUn

Position [°2Theta] (銅 (Cu))

10 20 30 40 50 60

Counts

0

5000

10000
 5-70  18593-1

 00-058-2037; Muscovite-2M1, heated; K Al2 ( Si , Al )4 O10 ( O H )2

 03-065-0466; Quartz low, syn; Si O2

 01-079-6031; Rutile, syn; Ti O2

 00-041-1480; Albite, calcian, ordered; ( Na , Ca ) Al ( Si , Al )3 O8

 01-083-1368; Plagioclase (Labradorite); Ca0.65 Na0.32 ( Al1.62 Si2.38 O8 )

 00-060-1504; ( C2 F4 )n

 00-036-0426; Dolomite; Ca Mg ( C O3 )2

3



3.2　位相差・分散顕微鏡法による定性分析
3.2.1　位相差・分散顕微鏡の型式

3.2.2　浸液について

3.2.3　分析室の温度

3.2.4　分析結果記入欄

合計

0

0

0

1

246 3000

3 80 1000

0

0

0

81

85

1.550

1000

1000

0

25

　屈折率ｎD
25℃ ＝

25111111-18593・石綿名称

試料
No. （個数）

2

0

カーギルオイル

その他

40X/0.75 Ph2 D型式

○

型式

型式

1.550 1.680 1.690 1.618 1.620 1.626

メーカー

( )

型式 ECLIPSE　80i

繊維数

分析対象試料に関して、設計図書や試料採取時に記録、国
土交通省の建材製品等のデータ、X線回折分析法による定
性分析の結果のいずれからも情報が得られないため、石綿
6種類の存在を確認できる6種類の浸液を選択した。

25111111-18593別添データ №

参照

12V100Wロングライフハロゲンランプ

ユニバーサルコンデンサ(ドライ)

設計図書(施工記録、維持保全記録等)により建築物/工作物の種
類が判別している場合

X線回折分析法による定性分析結果で判断した

(クリソタイル) 別添写真-1

株式会社　ニコン

4(1)



25111111-18593別添データ №

25111111-18593・石綿名称

　屈折率ｎD
25℃ ＝

別添写真-1(アモサイト,クロシドライト) 参照

1.680

試料
No. （個数）

繊維数

0

0

1 83 1000 0

2 80 1000 0

25111111-18593

0

0

参照

　屈折率ｎD
25℃ ＝ 1.620

試料
No. （個数）

繊維数

・石綿名称

合計 241 3000 0

3 78 1000 0

(トレモライト,アクチノライト,アンソフィライト) 別添写真-2

0

3 81 1000 0

0

2 78 1000 0 0

1 80 1000

0

0

　屈折率ｎD
25℃ ＝

試料
No. （個数）

繊維数

・石綿名称

合計 239 3000 0

－

3 － － －

－

2 － － － －

1 － －

－

－

－

　屈折率ｎD
25℃ ＝

試料
No. （個数）

繊維数

合計 － － －

合計 － － － －

3 － －

・石綿名称

－

2 － － － －

1 －

－

－

－

4(2)



3.2.5　位相差・分散顕微鏡法による定性分析結果

４．Ｘ線回折分析法及び位相差・分散顕微鏡法の定性分析結果に基づく判定結果

偏光板⊥方向 偏光板∥方向

－－ －

トレモライト 無

アクチノライト 無

無

3000粒子中の
アスペクト比3以上の繊維数

石綿の種類

アンソフィライト

分散染色法Ｘ線回折分析法

偏光板⊥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が直交した場合を示す。

偏光板∥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が平行になった場合を示す。

※Ｘ線回折分析法による定性分析(有)で、分散染色法(無)の場合で、石綿含有(無)と判定した場合の
　確認方法

屈折率 分散色

－

－

－ －

－ － － －

－

－

0

アクチノライト

0

無

アモサイト

クロシドライト

クリソタイル 無

0 無

無

クロシドライト

アンソフィライト

0

無

無

無

回折線ピーク
の有無

無

クリソタイル

無

アモサイト 0

無

無

トレモライト

無

無

無

別添データ №

無

石綿含有の有無
石綿の有無

無

無

25111111-18593

無

無

無

無0

－ － － －

－ － －

5



クリソタイル標準試料（JAWE111） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.550，赤紫(一部青)色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.550]

アモサイト標準試料（JAWE211） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.680，桃色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.680]

クロシドライト標準試料（JAWE311） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.690，桃色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.690]

別添写真-1

no picture

25111111-18593

6(1)



アンソフィライト標準試料（JAWE411） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.618，赤紫色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.618]

トレモライト標準試料（JAWE511） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.620，赤紫色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.620]

アクチノライト標準試料 分析試料

[屈折率ｎD25℃：1.626，赤紫色～桃色の分散色] [屈折率ｎD25℃：1.626]

別添写真-2 25111111-18593

6(2)



25111111-18593

旧明野幼稚園　倉庫1
外壁　リシン吹付③

no picture

試料採取時写真

余　白

旧明野幼稚園　倉庫1
外壁　リシン吹付①

参考資料№

旧明野幼稚園　倉庫1
外壁　リシン吹付②

7



１．試料採取履歴

２．一次分析試料の作製方法
試料粉砕方法

※一次分析試料の加熱処理を実施した場合

別添データ №

1箇所25㎠程度(別々に3箇所から)

一般財団法人　西日本産業衛生会　環境測定センタ―　大分事業部
清末　健太［一般建築物石綿含有建材調査者］
垣田　星真［石綿作業主任者］

ミキサーミル式粉砕機

－

門(外塀)

名称

25111111-18594

4.244 3.627 0.855

　 秤量値(g)    秤量値(g)

電気炉

温度 (℃)

加熱時間 (min）

電気炉

－

－

－

低温灰化装置

酸素流量 (ml/min）

出力 (W）

灰化時間 (min）

450

60

分析機器の名称

分析機器のメーカー・型式

プログラム電気炉

日陶科学㈱　NHK-120H-2

425 mm

⑲ 施工年及び建築物への
　 施工などを採用した年

⑳ 建物などの採取部位及び場所

      及び型式

－用途

採取部位

形状又は材質

試料の大きさ
 （形状又は材質、試料の大きさ）

－

不定形体

粉砕器の名称

粉砕器のメーカー・型式 ㈱ﾚｯﾁｪ 製　MM301

場所

⑯ 採取年月日

⑰ 建材名称

⑱ 建物、配管設備、機器等
　 の名称及び用途

2025/5/14・5/19・5/21

吹付タイル

旧明野幼稚園

1



３．定性分析方法
3.1　Ｘ線回折分析法による定性分析
3.1.1　Ｘ線回折装置による定性分析の条件

3.1.2　Ｘ線回折分析法による定性分析結果

設定項目等 測定条件等

銅(Cu)

ｽﾍﾟｸﾄﾘｽ㈱ ﾊﾟﾅﾘﾃｨｶﾙ 製

Ｘ線回折装置　Empyrean

メーカー

別添データ №

0.25

－

型式

45

40

モノクロメータ

－

－

25111111-18594

アンソフィライト

クリソタイル

アモサイト

クロシドライト

8、1

トレモライト／アクチノライト

無

無

無

無

無

β線の除去)

－(半導体検出器)

5～70、9.5～13.7

2



3.1.3　Ｘ線回折装置による定性分析　回折線プロファイル(45)
定性分析

※二次分析試料(加熱、ぎ酸処理後)を使用

定量分析*

｢ピークの記号｣

Chr：クリソタイル　Amo：アモサイト　Cro：クロシドライト　Tre/Act：トレモライト/アクチノライト

Ant:アンソフィライト　Ca:カルサイト　Q：石英　Tr:トリジマイト　Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト　Hb：ハイドロバイオタイト　Br：ブルーサイト　Se：セピオライト

Cl:クロライト　Mc:マイカ(イライト)　Fl:長石  Ta:タルク  Tef:テフロン  Un:未同定ピーク

｢注意事項｣

 (2θ)5°～70°のX線回折プロファイルを添付

* 微量な石綿の含有の有無を確認するために定量分析を実施した結果、石綿の回折ピークは確認されず。

定量下限値(ｸﾘｿﾀｲﾙ0.0091%,ｱﾓｻｲﾄ0.0039%,ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ0.0032%,ﾄﾚﾓﾗｲﾄ/ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ0.0043%,ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ0.0072%)

別添データ № 25111111-18594

0

20000

40000

60000

80000
Counts

Position [°2Theta] (銅 (Cu))

10 11 12 13

 18594-3
 18594-2
 18594-1
 ﾄﾚﾓﾗｲﾄ(Tre/Act)標準 0.5mg
 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ(Ant)標準 0.7mg
 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ(Cro)標準 0.5mg
 ｱﾓｻｲﾄ(Amo)標準 0.3mg
 ｸﾘｿﾀｲﾙ(Chr)標準 0.5mg

UnUn Un

Position [°2Theta] (銅 (Cu))

10 20 30 40 50 60

Counts

0

5000

10000
 5-70  18594-1

 01-084-0654; Wollastonite-1A; Ca Si O3

 03-065-0466; Quartz low, syn; Si O2

 00-021-1276; Rutile, syn; Ti O2

 00-060-1504; ( C2 F4 )n

 00-041-1480; Albite, calcian, ordered; ( Na , Ca ) Al ( Si , Al )3 O8

 01-071-1543; Orthoclase; K ( Al Si3 O8 )

 00-020-0481; Magnesio-hornblende; ( Ca , Na )2.26 ( Mg , Fe , Al )5.15 ( Si , Al )8 O22 ( O H )2

3



3.2　位相差・分散顕微鏡法による定性分析
3.2.1　位相差・分散顕微鏡の型式

3.2.2　浸液について

3.2.3　分析室の温度

3.2.4　分析結果記入欄

合計

0

0

0

1

240 3000

3 80 1000

0

0

0

79

81

1.550

1000

1000

0

25

　屈折率ｎD
25℃ ＝

25111111-18594・石綿名称

試料
No. （個数）

2

0

カーギルオイル

その他

40X/0.75 Ph2 D型式

○

型式

型式

1.550 1.680 1.690 1.618 1.620 1.626

メーカー

( )

型式 ECLIPSE　80i

繊維数

分析対象試料に関して、設計図書や試料採取時に記録、国
土交通省の建材製品等のデータ、X線回折分析法による定
性分析の結果のいずれからも情報が得られないため、石綿
6種類の存在を確認できる6種類の浸液を選択した。

25111111-18594別添データ №

参照

12V100Wロングライフハロゲンランプ

ユニバーサルコンデンサ(ドライ)

設計図書(施工記録、維持保全記録等)により建築物/工作物の種
類が判別している場合

X線回折分析法による定性分析結果で判断した

(クリソタイル) 別添写真-1

株式会社　ニコン

4(1)



25111111-18594別添データ №

25111111-18594・石綿名称

　屈折率ｎD
25℃ ＝

別添写真-1(アモサイト,クロシドライト) 参照

1.680

試料
No. （個数）

繊維数

0

0

1 84 1000 0

2 85 1000 0

25111111-18594

0

0

参照

　屈折率ｎD
25℃ ＝ 1.620

試料
No. （個数）

繊維数

・石綿名称

合計 249 3000 0

3 80 1000 0

(トレモライト,アクチノライト,アンソフィライト) 別添写真-2

0

3 84 1000 0

0

2 80 1000 0 0

1 83 1000

0

0

　屈折率ｎD
25℃ ＝

試料
No. （個数）

繊維数

・石綿名称

合計 247 3000 0

－

3 － － －

－

2 － － － －

1 － －

－

－

－

　屈折率ｎD
25℃ ＝

試料
No. （個数）

繊維数

合計 － － －

合計 － － － －

3 － －

・石綿名称

－

2 － － － －

1 －

－

－

－

4(2)



3.2.5　位相差・分散顕微鏡法による定性分析結果

４．Ｘ線回折分析法及び位相差・分散顕微鏡法の定性分析結果に基づく判定結果

偏光板⊥方向 偏光板∥方向

－－ －

トレモライト 無

アクチノライト 無

無

3000粒子中の
アスペクト比3以上の繊維数

石綿の種類

アンソフィライト

分散染色法Ｘ線回折分析法

偏光板⊥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が直交した場合を示す。

偏光板∥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が平行になった場合を示す。

※Ｘ線回折分析法による定性分析(有)で、分散染色法(無)の場合で、石綿含有(無)と判定した場合の
　確認方法

屈折率 分散色

－

－

－ －

－ － － －

－

－

0

アクチノライト

0

無

アモサイト

クロシドライト

クリソタイル 無

0 無

無

クロシドライト

アンソフィライト

0

無

無

無

回折線ピーク
の有無

無

クリソタイル

無

アモサイト 0

無

無

トレモライト

無

無

無

別添データ №

無

石綿含有の有無
石綿の有無

無

無

25111111-18594

無

無

無

無0

－ － － －

－ － －

5



クリソタイル標準試料（JAWE111） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.550，赤紫(一部青)色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.550]

アモサイト標準試料（JAWE211） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.680，桃色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.680]

クロシドライト標準試料（JAWE311） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.690，桃色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.690]

別添写真-1

no picture

25111111-18594

6(1)



アンソフィライト標準試料（JAWE411） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.618，赤紫色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.618]

トレモライト標準試料（JAWE511） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.620，赤紫色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.620]

アクチノライト標準試料 分析試料

[屈折率ｎD25℃：1.626，赤紫色～桃色の分散色] [屈折率ｎD25℃：1.626]

別添写真-2 25111111-18594

6(2)



25111111-18594

旧明野幼稚園
門(外塀)　吹付タイル③

no picture

試料採取時写真

余　白

旧明野幼稚園
門(外塀)　吹付タイル①

参考資料№

旧明野幼稚園
門(外塀)　吹付タイル②

7



１．試料採取履歴

２．一次分析試料の作製方法
試料粉砕方法

※一次分析試料の加熱処理を実施した場合

－

便所1、遊具庫1、便所2

 （形状又は材質、試料の大きさ）

⑲ 施工年及び建築物への
　 施工などを採用した年

⑳ 建物などの採取部位及び場所

採取部位

場所

形状又は材質

試料の大きさ

⑯ 試料採取年月日

⑰ 建材名称

⑱ 建物、配管設備、機器等
　 の名称及び用途

－

－

成形体

分析機器の名称

分析機器のメーカー・型式

－

粉砕器の名称

粉砕器のメーカー・型式

425 mm

      及び型式

－ － －

　 秤量値(g)    秤量値(g)

一般財団法人　西日本産業衛生会　環境測定センタ―　大分事業部
清末　健太［一般建築物石綿含有建材調査者］
垣田　星真［石綿作業主任者］

－

－

－

低温灰化装置

酸素流量 (ml/min）

出力 (W）

電気炉

温度 (℃)

加熱時間 (min）

2025/5/14・5/19・5/21

石綿セメント板VP塗り

灰化時間 (min）

25111111-18595

－

－

別添データ №

1箇所25㎠程度(別々に3箇所から)

ミキサーミル式粉砕機

㈱ﾚｯﾁｪ 製　MM301

－

天井

名称

用途

旧明野幼稚園

1



３．定性分析方法
3.1　Ｘ線回折分析法による定性分析
3.1.1　Ｘ線回折装置による定性分析の条件

3.1.2　Ｘ線回折分析法による定性分析結果

無

アンソフィライト

クリソタイル

アモサイト

クロシドライト

無

トレモライト／アクチノライト

有

無

無

－(半導体検出器)

5～70、9.5～13.7

0.25

－

8、1

モノクロメータ

－

別添データ № 25111111-18595

型式

－

設定項目等 測定条件等

銅(Cu)

ｽﾍﾟｸﾄﾘｽ㈱ ﾊﾟﾅﾘﾃｨｶﾙ 製

β線の除去)

45

40

Ｘ線回折装置　Empyrean

メーカー

2



3.1.3　Ｘ線回折装置による定性分析　回折線プロファイル(45)
定性分析

二次分析試料(ぎ酸処理後)を使用

定量分析*

｢ピークの記号｣

Chr：クリソタイル　Amo：アモサイト　Cro：クロシドライト　Tre/Act：トレモライト/アクチノライト

Ant:アンソフィライト　Ca:カルサイト　Q：石英　Tr:トリジマイト　Cr：クリストバライト

Vc：バーミキュライト　Hb：ハイドロバイオタイト　Br：ブルーサイト　Se：セピオライト

Cl:クロライト　Mc:マイカ(イライト)　Fl:長石  Ta:タルク  Tef:テフロン  Un:未同定ピーク

｢注意事項｣

 (2θ)5°～70°のX線回折プロファイルを添付

別添データ № 25111111-18595

0

20000

40000

60000

80000
Counts

Position [°2Theta] (銅 (Cu))

10 11 12 13

 18595-3
 18595-2
 18595-1
 ﾄﾚﾓﾗｲﾄ(Tre/Act)標準 0.5mg
 ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ(Ant)標準 0.7mg
 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ(Cro)標準 0.5mg
 ｱﾓｻｲﾄ(Amo)標準 0.3mg
 ｸﾘｿﾀｲﾙ(Chr)標準 0.5mg

Position [°2Theta] (銅 (Cu))

10 20 30 40 50 60

Counts

0

5000

10000
 5-70  18595-1

 00-010-0381; Chrysotile-2Mc1; Mg3 ( Si2-x O5 ) ( O H )4-4x

 01-074-1036; Talc-2M; Mg3 Si4 O10 ( O H )2

 00-060-1504; ( C2 F4 )n

 00-013-0135; Montmorillonite-15A; Ca0.2 ( Al , Mg )2 Si4 O10 ( O H )2 ·4 H2 O

 01-085-0798; Quartz, syn; Si O2

 01-079-6031; Rutile, syn; Ti O2

 01-080-0390; Magnetite; Fe0.65 Fe1.81 Mg0.42 Al.1 Ti.03 O4

Chr

Un

3



3.2　位相差・分散顕微鏡法による定性分析
3.2.1　位相差・分散顕微鏡の型式

3.2.2　浸液について

3.2.3　分析室の温度

3.2.4　分析結果記入欄

別添データ № 25111111-18595

参照

12V100Wロングライフハロゲンランプ

ユニバーサルコンデンサ(ドライ)

設計図書(施工記録、維持保全記録等)により建築物/工作物の種
類が判別している場合

(クリソタイル)

( )

型式 ECLIPSE　80i

カーギルオイル

25111111-18595別添写真-1

分析対象試料に関して、設計図書や試料採取時に記録、国
土交通省の建材製品等のデータ、X線回折分析法による定
性分析の結果のいずれからも情報が得られないため、石綿
6種類の存在を確認できる6種類の浸液を選択した。

株式会社　ニコン

○

○

型式

型式

1.550 1.680 1.690 1.618 1.620 1.626

メーカー

X線回折分析法による定性分析結果で判断した

40X/0.75 Ph2 D

その他

・石綿名称

型式

25

02

（個数）

合計

1.550

1000

1000

1

試料
No.

2

4

5

80

78

3000

25111111-18595 参照

0

（個数）

0

繊維数

別添写真-1

0

1.680

(アモサイト,クロシドライト)

　屈折率ｎD
25℃ ＝

84

85

0

　屈折率ｎD
25℃ ＝

14 4

5

240

2

1

13 82

繊維数

1000

0

0

03000249

1000

・石綿名称

合計

1000

1000

1

試料
No.

3 80

4(1)



合計 － － － －

3 － －

・石綿名称

－

2 － － － －

1 －

－

－

－

－

－

－

　屈折率ｎD
25℃ ＝

試料
No. （個数）

繊維数

3 － － －

合計 － － －

－

2 － － － －

1 － － －

－

－

　屈折率ｎD
25℃ ＝

試料
No. （個数）

繊維数

・石綿名称

3 － － －

合計 － － －

－

2 － － － －

1 － － －

0

0

　屈折率ｎD
25℃ ＝

試料
No. （個数）

繊維数

・石綿名称

3 82 1000 0

合計 245 3000 0

試料
No. （個数）

繊維数

0

0

1 83 1000 0

2 80 1000 0

別添データ № 25111111-18595

・石綿名称

　屈折率ｎD
25℃ ＝

別添写真-2(トレモライト,アクチノライト,アンソフィライト) 25111111-18595 参照

1.620

4(2)



3.2.5　位相差・分散顕微鏡法による定性分析結果

４．Ｘ線回折分析法及び位相差・分散顕微鏡法の定性分析結果に基づく判定結果

－ － －

－

－ － － － －

－ － － －

無

有

無

無

無

無

無

無

別添データ №

無

有 14 有

無

アンソフィライト

有

無

25111111-18595

無

アモサイト

クロシドライト

クリソタイル

アンソフィライト

0

トレモライト

無

無

無

0

0

アクチノライト

クロシドライト

無

無

クリソタイル

0

0

無

石綿の種類

アモサイト

石綿含有の有無回折線ピーク
の有無

Ｘ線回折分析法

石綿の有無

分散染色法

3000粒子中の
アスペクト比3以上の繊維数

トレモライト 無

アクチノライト 無

無

偏光板⊥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が直交した場合を示す。

偏光板∥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が平行になった場合を示す。

※Ｘ線回折分析法による定性分析(有)で、分散染色法(無)の場合で、石綿含有(無)と判定した場合の
　確認方法

屈折率 分散色 偏光板⊥方向 偏光板∥方向

－

－

－ － － －

－

5



クリソタイル標準試料（JAWE111） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.550，赤紫(一部青)色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.550]

アモサイト標準試料（JAWE211） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.680，桃色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.680]

クロシドライト標準試料（JAWE311） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.690，桃色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.690]

no picture

別添写真-1 25111111-18595

no picture

6(1)



アンソフィライト標準試料（JAWE411） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.618，赤紫色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.618]

トレモライト標準試料（JAWE511） 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.620，赤紫色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.620]

アクチノライト標準試料 分析試料

[屈折率ｎD
25℃：1.626，赤紫色～桃色の分散色] [屈折率ｎD

25℃：1.626]

no picture

別添写真-2 25111111-18595

no picture

6(2)


