
ニ．周縁地下水の検査結果

№ 項　目　名 結　果 単位 № 項　目　名 結　果 単位

1 水素イオン濃度 7.0 － 1 水素イオン濃度 6.9 －

2 電気伝導率 35 mS/m 2 電気伝導率 19 mS/m

3 塩化物イオン 18 ｍｇ/Ｌ 3 塩化物イオン 4.2 ｍｇ/Ｌ

4 生物化学的酸素要求量(BOD) 0.6 ｍｇ/Ｌ 4 生物化学的酸素要求量(BOD) <0.5 ｍｇ/Ｌ

5 化学的酸素要求量(COD) 0.6 ｍｇ/Ｌ 5 化学的酸素要求量(COD) 0.9 ｍｇ/Ｌ

6 懸濁物質（ＳＳ） <1 ｍｇ/Ｌ 6 懸濁物質（ＳＳ） <1 ｍｇ/Ｌ

7 亜硝酸態窒素 <0.05 ｍｇ/Ｌ 7 亜硝酸態窒素 <0.05 ｍｇ/Ｌ

8 硝酸態窒素 <0.05 ｍｇ/Ｌ 8 硝酸態窒素 0.73 ｍｇ/Ｌ

9 ふっ素化合物 <0.08 mg/L 9 ふっ素化合物 <0.08 mg/L

10 シアン化合物 <0.1 ｍｇ/Ｌ 10 シアン化合物 <0.1 ｍｇ/Ｌ

11 大腸菌群数 0 個/mL 11 大腸菌群数 0 個/mL

12 ほう素及びその化合物 0.2 mg/L 12 ほう素及びその化合物 <0.1 mg/L

13 銅含有量 <0.01 ｍｇ/Ｌ 13 銅含有量 <0.01 ｍｇ/Ｌ

14 六価クロム化合物 <0.02 ｍｇ/Ｌ 14 六価クロム化合物 <0.02 ｍｇ/Ｌ

15 カドミウム及びその化合物 <0.0003 ｍｇ/Ｌ 15 カドミウム及びその化合物 <0.0003 ｍｇ/Ｌ

16 鉛及びその化合物 <0.001 ｍｇ/Ｌ 16 鉛及びその化合物 <0.001 ｍｇ/Ｌ

17 水銀及びその化合物 <0.0005 ｍｇ/Ｌ 17 水銀及びその化合物 <0.0005 ｍｇ/Ｌ

18 砒素及びその化合物 <0.002 ｍｇ/Ｌ 18 砒素及びその化合物 <0.002 ｍｇ/Ｌ

19 セレン及びその化合物 <0.002 ｍｇ/Ｌ 19 セレン及びその化合物 <0.002 ｍｇ/Ｌ

20 アルキル水銀 <0.0005 ｍｇ/Ｌ 20 アルキル水銀 <0.0005 ｍｇ/Ｌ

21 ＰＣＢ <0.0005 ｍｇ/Ｌ 21 ＰＣＢ <0.0005 ｍｇ/Ｌ

22 ジクロロメタン <0.002 ｍｇ/Ｌ 22 ジクロロメタン <0.002 ｍｇ/Ｌ

23 四塩化炭素 <0.0002 ｍｇ/Ｌ 23 四塩化炭素 <0.0002 ｍｇ/Ｌ

24 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0004 ｍｇ/Ｌ 24 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0004 ｍｇ/Ｌ

25 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.01 ｍｇ/Ｌ 25 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.01 ｍｇ/Ｌ

26 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ - ｍｇ/Ｌ 26 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ - ｍｇ/Ｌ

27 tr-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ - ｍｇ/Ｌ 26 tr-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ - ｍｇ/Ｌ

28 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.001 ｍｇ/Ｌ 27 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.001 ｍｇ/Ｌ

29 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0006 ｍｇ/Ｌ 28 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0006 ｍｇ/Ｌ

30 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001 ｍｇ/Ｌ 29 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001 ｍｇ/Ｌ

31 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001 ｍｇ/Ｌ 30 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001 ｍｇ/Ｌ

32 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾟﾛﾍﾟﾝ <0.0002 ｍｇ/Ｌ 31 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾟﾛﾍﾟﾝ <0.0002 ｍｇ/Ｌ

33 ベンゼン <0.001 ｍｇ/Ｌ 32 ベンゼン <0.001 ｍｇ/Ｌ

34 シマジン <0.0003 ｍｇ/Ｌ 33 シマジン <0.0003 ｍｇ/Ｌ

35 チオベンカルブ <0.002 ｍｇ/Ｌ 34 チオベンカルブ <0.002 ｍｇ/Ｌ

36 チウラム <0.0006 ｍｇ/Ｌ 35 チウラム <0.0006 ｍｇ/Ｌ

37 塩化ビニルモノマー 0.0005 ｍｇ/Ｌ 35 塩化ビニルモノマー <0.0002 ｍｇ/Ｌ

38 1,4－ジオキサン <0.005 ｍｇ/Ｌ 35 1,4－ジオキサン <0.005 ｍｇ/Ｌ
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